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Обозначение Наименование Примечание 

Лист 1 Узлы трубной разводки  
Лист 2 Трубная разводка. План освещения 1 этажа. Секция 1  
Лист 3 Трубная разводка. План освещения 1 этажа. Секция 2  
Лист 4 Трубная разводка. План освещения 2-5 этажей. Секция 1  
Лист 5 Трубная разводка. План освещения 2-5 этажей. Секция 2  
Лист 6 Трубная разводка. План освещения 6-17 этажей. Секция 1  
Лист 7 Трубная разводка. План освещения 6-17 этажей. Секция 2  

Лист 8 Трубная разводка. План розеточных сетей 1 этажа.  
Секция 1  

Лист 9 Трубная разводка. План розеточных сетей 1 этажа.  
Секция 2  

Лист 10 Трубная разводка. План розеточных сетей 2-5 этажей.  
Секция 1  

Лист 11 Трубная разводка. План розеточных сетей 2-5 этажей.  
Секция 2  

Лист 12 Трубная разводка. План розеточных сетей 6-17 этажей.  
Секция 1  

Лист 13 Трубная разводка. План розеточных сетей 6-17 этажей.  
Секция 2  

Лист 14 Спецификация изделий и материалов для трубной 
разводки  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Схема прокладки труб для штепсельных розеток комнат квартиры
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14/П-14-V.17-ЭО

10.23Хрупин
10.23
10.23

10.23 Узлы трубной разводки

1. Трубные разводки выполнить:
· от этажного щита до квартирных щитов в ПНД-трубах Ø 32мм в плите перекрытия

вышележащего этажа;
· для сетей освещения в ПНД-трубах Ø 25мм в плите перекрытия вышележащего этажа;
· для розеточных сетей и подключение электроплит в ПНД-трубах Ø 25мм в перекрытии

нижележащего этажа
2. Ответвления кабеля выполнить в ответвительных либо установочных коробках.
Закладные элементы устанавливаются без нарушения целостности арматуры и без
дальнейшего штробления монолитных конструкций.
3. Проходы кабелей через железобетонные перекрытия выполнить в металлических
гильзах из труб по ГОСТ 3262-75 с последующей герметизацией негорючими смесями со
степенью огнестойкости,что и железобетонное перекрытие.
4. Не разрешается скрытая установка по одной оси выключателей и розеток в стенах
между разными квартирами.
5. Световые указатели "Выход", указатели мест установки пожарных кранов - см. раздел
"АПЗ", "СОУЭ".
6. Коробку дополнительного уравнивания потенциалов (КУП) установить рядом с розеткой
ванной комнаты/совмещенного санузла, провод к КУП проложить в одной трубе с линией
питания розетки
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щит квартирный (1,5м от У.Ч.П. до низа щита)

розетка сдвоенная скрытой установки, IP20, 16А,
H=1000мм (рабочая поверхность кухни)
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щит квартирный (1,5м от У.Ч.П. до низа щита)

розетка сдвоенная скрытой установки, IP20, 16А,
H=1000мм (рабочая поверхность кухни)

розетка скрытой установки, IP20, 16А (комнаты,
коридор  H=300мм, рабочая поверхность кухни
Н=1000мм)

розетка сдвоенная скрытой установки, IP44, 16А

клеммная коробка ДСУП (дополнительная система
уравнивания потенциалов)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

розетка скрытой установки, IP44, 16А

коробка с выводом кабеля  для подключения
электроплит
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щит квартирный (1,5м от У.Ч.П. до низа щита)

розетка сдвоенная скрытой установки, IP20, 16А,
H=1000мм (рабочая поверхность кухни)

розетка скрытой установки, IP20, 16А (комнаты,
коридор  H=300мм, рабочая поверхность кухни
Н=1000мм)

розетка сдвоенная скрытой установки, IP44, 16А

клеммная коробка ДСУП (дополнительная система
уравнивания потенциалов)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

розетка скрытой установки, IP44, 16А

коробка с выводом кабеля  для подключения
электроплит
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розетка сдвоенная скрытой установки, IP20, 16А,
H=1000мм (рабочая поверхность кухни)

розетка скрытой установки, IP20, 16А (комнаты,
коридор  H=300мм, рабочая поверхность кухни
Н=1000мм)

розетка сдвоенная скрытой установки, IP44, 16А

клеммная коробка ДСУП (дополнительная система
уравнивания потенциалов)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

розетка скрытой установки, IP44, 16А

коробка с выводом кабеля  для подключения
электроплит
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Трубная разводка.

План розеточных сетей 6-17 этажей. Секция 2
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Примечание:
1. Всё оборудование, изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, а так же
технических условий утверждённых в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия и пожарной
безопасности, предъявляемые при допуске электроустановки в эксплуатацию.
2. В случае необходимости, допускается замена указанного оборудования на аналогичное, не уступающее по своим
техническим показателям.

Спецификация изделий и материалов для
трубной разводки
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